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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться на фирму для гарантийного обслуживания, произведите следующую несложную проверку. 

Неисправности Причины Устранение 

1.1.Проверить 

1.1. Отсутствие напряжения в сети. напряжение в сети. 

1.2. Рабочее колесо заблокировано посторонним 1.2.Освободить рабочее колесо от 

преднеmм. постороннего предмета 

1. Электродвигатель не работает 1.3. Срабатывает защита от утечки тока. 1.3.Обратиться в 

1.4. Повреждение электродвигателя или неисправен сервис-центр. 

конденсатор. 1.4.Обратиться в 

сервис-центр. 

2.1. Засорение всасывающих окон. 2.1. Очистить всасывающие окна. 

2. Электродвигатель работает, но нет подачи 
22. Обраmый клапан заблокирован 2.2. Очистить или заменить клапан. 

2.3. Воздух попал в насос 2.3. Включить насос несколько раз. 
жидкости 

3.2. Засорение всасывающей трубы. 3.2.Очистить напорную трубу 

3.3. Износ рабочего колеса 3.3. Обратиться в сервис-центр 

4.1. Напряжение электропитания не соответствует 

указанному на табличке насоса (напряжение или 

слишком высокое, или слишком низкое!. 4. Отключить питание, 

4. Срабатывает термозащита электродвигателя 
4.2. Рабочее колесо насоса блокировано посторон- устранить причину перегрева, до-

[вмонтирована в электродвигателя насоса] 
ним предметом. ждаться охлаждения насоса и вновь 

4.3. Насос работал с горячей жидкостью. включить насос. 

4.4. Насос работал без жидкости 

4.5. Слишком вязкая жидкость. 

10. УТИЛИЗАЦИЯ
По истечении срока службы прибор подлежит утилизации в соответствии с правилами действующими в месте 
утилизации. 
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